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Használati, karbantartási utasítás

Ne dobja el a használati utasítást! Később hasznos lehet!
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MODEL:       HSS-INOX
HSS-FEHÉR
HSS-FEKETE

TROPICO
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158

Típustanúsítvány (EU) 2016/426 EN 14543:2005 (GAR)
Típustanúsítvány száma: 18GR0438/00
Gyártásellenőrző szervezet neve: KIWA
Gyártásellenőrző szervezet jele: 0063
Típustanúsítvány érvényessége: 2028.05.08.

Szabványhivatkozás

A termék értékelési rendszer

EN 14543:2005
Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek
előírásai. Ernyős teraszfűtők. Kültéri vagy átszellőzött helyiségek
égéstermék-elvezetés nélküli sugárzó fűtőberendezései
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1. A gázkészülék gázkészülék.nyílt égésterű kültéri

Légellátás szellőzés
2. Beltéri használat esetleg személyi sérüléshez vagy épületkárhoz

vezethet.
3. Tisztán beltérben tilos használni a készüléket! A részben határoló

felülettel ellátott tér esetén szellőzésről gondoskodni kell.
A megfelelő szellőztetés biztosítására alkalmazza a Műszaki
Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban MBSZ) érvényben lévő
előírásait. Általános szabályként 12 m3/h/kW légcserét kell
biztosítani. TROPICO gázkészülék esetén ez 180 m3/h szellőző
levegőt jelent.
Ennek konkrét megvalósítása tervezési feladat. A fűtendő légtér ne
legyen kisebb mint 110 m3 és az össz határolófelület 25%-a legyen
nyitott.

4. Ne használja hajókon és vagy más szórakozási célra készített
járműveken.

5. A gázkészülék használata esetén tartsa be ezen használati
utasításban leírtakat, illetve az MBSZ nyílt égésterű gázkészülékekre
vonatkozó előírásait.

Elhelyezés tárolás
6. A gázpalackok elhelyezésére és tárolására szintén az aktuális MBSZ

ad iránymutatást.
7. Szigorúan tilos a gázkészüléket talajszintnél mélyebben fekvő

helyiségek fűtésére használni!
8. Ne tároljon üzemanyagot vagy más éghető anyagot a gázkészülék

közelében!

Tartozékok gázpalack
9. A gáztömlő csavarodástól mentes legyen!
10.Az MBSZ alapján az éghető anyagú gáztömlő kihordási ideje 5 év.

Ezt követően cserélni kell.
11.Ne használjon más nem általunk biztosított nyomásszabályozót!
12.A gázkészülék huzamos ideig történő használata során jég

képződhet a gázpalackon. Ez a pébégázpárolgás természetes
velejárója. A jeget semmilyen körülmények között se próbálja meg
leolvasztani!

13.Gázpalackcsere esetén mindig tartsa be a gázszolgáltató erre
vonatkozó előírásait ! A cserét nyílt láng, illetve gyúlékony anyag
közelében ne végezze!
Csere esetén mindig ellenőrizze a nyomáscsökkentő belépő
menetes végében lévő tömítés épségét.

14.Csak az általános Magyarországon alkalmazott 11,5 kg-os pébégáz
vagy propán gázpalackot használhatja.

15.A gázkészülék megfelelő nyomásszabályozó nélkül nem
üzemeltethető!!! Csak a gázkészülék nyomásigényének és
teljesítményének megfelelő szabályozó használható!

A pébégáz szagosítóanyaggal van ellátva mely már az alsó robbanási
határérték alatt jelzi a felhasználónak a gázveszélyt.

Azonnal zárja el a pébégázszelepet,
Oltson el minden nyílt lángot, majd szólítson fel mindenkit, hogy

távozzon a készülék közeléből vagy a részben fedett területről. A
szellőztetést követően visszatérhetnek a területre.

A készüléket vigye ki a szabadba, keresse meg a szivárgás okát és
hárítsa el a tömörtelenséget. Amennyiben nem találja, kérje
szakember segítségét.

Általános használati(telepítési) előírások,
figyelmeztetések

Üzemeltetési figyelmeztetések!

Mit tegyen ha gázszagot érez ?

1. Használat előtt a gázcsatlakozásokat szivárgásellenőrzővel ellenőrizze!
2. Mindig zárja el a gázpalackszelepet ha a gázkészüléket rövidebb

hosszabb ideig üzemen kívül helyezi!
3. Nem megfelelő működés esetén kérje szakember segítségét.
4. Amennyiben gázszivárgást észlel, azonnal zárja el a készüléket és a

gázpalackot, szellőztessen majd kérje szakember tanácsát.
5. Soha ne takarja el a palacktakaró burkolaton lévő szellőző nyílást (1)
6. Üzem közben ne mozgassa a gázkészüléket.
7. Gázkészülék mozgatása előtt zárja el a gázpalack szelepét és várja meg

míg a készülék kihül.
8. Nagy szél esetén különös körültekintéssel járjon el az esetleges felborulás

ellen.
9. Az üzemelő gázkészüléktől a saját palckja kivételével tartsa távol a többi

gázpalackot.
10.Magas hőmérsékletű alkatrészekhez (pl reflektortányér vagy égőkúp)

történő közvetlen hozzáérés égési sérülést okozhat esetleg a ruházat
meggyulladhat!

11.Készülék környezetében lévő gyermekekre ügyeljen!
12.Ne terítsen ruhákat vagy más gyúlékony anyagokat a készülékre vagy a

készülék közvetlen közelébe.

13. Ellenőrizze a gázkészüléket hogy ha a következő jelenségek
valamelyikét tapasztalja:

- Az égőrostély nem izzik fel megfelelően
- A készülék durrogó hangot hallat vagy jelentősen megváltozik a hangja.

(Felfűtés és lehűlés esetén a táguló fém adhat kisebb hangokat.)
- Gázszagot érez
- A láng színe jelentősen sárgává válik.

Magyarországi forgalmazó
Pakole Gáztech kft.
8000 Székesfehérvár Börgöndi út 8-10
mail: posta@pakolegaztech.hu

tel: 22/330-238

FIGYELÉM !! Nem megfelelő szerelés, beállítás, módosítás vagy javítás
balesethez vagy kárhoz vezethet! Figyelmesen olvassa el ezen
használati, javítási útmutatót használat, karbantartás előtt!

1. Csak a gyártó által biztosított fúvókával üzemeltetheti a gázkészüléket
2. Tilos bárminemű módodítást végrehajtani a gázkészüléken!
3. A gázrendszert érintő karbantartást csak szakképzett személy végezhet.
4. A gázkészüléket évente egyszer szakképzett karbantartónak át kell

vizsgálni. Ennek ki kell a teljesség igénye nélkül ki kell terjednie a
készülék sérüléseinek ellenőrzésére, gázrendszer tömörségére, fúvóka
tisztaságra, tömlő, nyomásszabályozó megfelelő állapotára.

5. A nyomásszabályozót és a tömlőt rendszeresen, (havonta, de legkésőbb
palackcsere vagy hosszabb állás után) ellenőrizni kell. Amennyiben
sérülést tapasztal, cseréljen alkatrészt. Csak megfelelő és általunk
forgalmazott eredeti tömlőt és nyomásszabályozót használjon! Ha a
tömlőn mikrorepedéseket vagy deformitást tapasztal, cserélje a
gáztömlőt.

6. A tömlőt 5 évente cserélje ki!
7. A készülék belsejét sűrített levegővel tisztítsa. Vízzel való tisztítás tilos!
8. A készülék külső tisztítása enyhén nedves ronggyal lehetséges.
9. A tömörséget mindig szivárgásellenőrzővel ellenőrizze. Az ellenőrzéshez

soha ne használjon nyílt lángot!
10.Ne fesse le a reflektortányért, szelepet, vagy a sugárzóernyőt!
11.Mindig tartsa tisztán a szabályozó szelepet, égőt és a reflektor tányért! A

készülék rendszer tisztítása javasolt.
12.A nyomáscsökkentő és tömlőt leszerelt állapotában legyen olyan helyen,

hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sérülhessenek meg.
13.A karbantartás, vagy tisztítás során leszerelt burkolatot, védőlemezt az

ismételt üzembehelyezés előtt helyezze vissza.

Ellenőrzési, karbantartási utasítás

A készülék nyílt égésterű berendezés. Oxigén hiány esetén az égés
tökéletlenné válik és az égés során mérgező szénmonoxid
képződhet. Csak megfelelően szellőztetett területen használjuk a
készüléket.

Szénmonoxid képződés veszélye!
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Védőtávolságok
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Mennyezet

Gyúlékony
anyagtól

Talp rögzítési megoldás

Gázkészülék felállítás és elhelyezés
- A gázkészülék elsősorban kültéri

használatra tervezett. A megfelelő
légellátásról mindig gondoskodni kell.

- Éghető anyagoktól tartsa távol a
készüléket és a megfelelő
védőtávolságokat mindig tartsa be.

- A gázkészüléket vízszintes egyenes
felületre helyezze.

- Soha ne üzemeltesse a készüléket
robbanásveszélyes környezetben, pl.
ahol üzemanyag vagy más gyúlékony
folyadék vagy gáz tárolódik.

- A készüléket nagy szélben felborulás
ellen rögzítse a talajhoz az alábbi rajz
alapján.

Gáz előírások
A gázkészülék a kereskedelmi forgalomban kapható pébégázpalackkal vagy

propángázpalackkal üzemeltethető.
Soha ne használjon sérült gázpalacszeleppel ellátott gázpalackot!
Autógáz palack használata tilos!
Nyomáscsökkentő nélkül a készüléket tilos használni!
Alkalmazott gázkategória: I3B/P(30). Belépő nyomásigény 30 mbar

Nyomáscsökkentővel szemben támasztott követelmények
Feleljen meg az MSZ EN 16129:2013 szabványnak.
„Nyomásszabályozók, automatikus átkapcsolóberendezések legfeljebb 4 bar

beállított nyomással, legfeljebb 150 kg/h tömegárammal, valamint a
hozzájuk tartozó biztonsági berendezésekkel és adapterekkel
propángázhoz, butángázhoz és ezek keverékeihez”

Belépő csatlakozás: W21,8 x 1/14" bal palackmenet
Kilépő csatlakozás: 1/4" balmentes
Kilépő nyomás: I3B/P(30) gázkategóriához 30 mbar
Nyomáscsökkentő típuscsere csak a forgalmazó jóváhagyásával történhet.!

Gáztömlővel szemben támasztott követelmények
Feleljen meg az MSZ EN 16436 szabványnak.
„Gumi- és műanyag tömlők, csövek és szerelvények gőzfázisú propánnal,

butánMindig tartsa tisztán a szabályozó szelepet, égőt és a reflektor
tányért! nal és keverékeikkel való használatra. 1. rész: Tömlők és
csövek”

Belépő csatlakozás: 1/4" balmentes
Kilépő csatlakozás: 1/4" balmentes
Átmérő: 8 mm
Hossz: 1,4 m

Tömörségi ellenőrzés
Gáz csatlakozások tömörségi vizsgálata a gyártóműben minden készüléken

a kiszállítást megelőzően megtörténik. Ennek ellenére a tömörségi
vizsgálatra a készülék első üzemelését megelőzően ismét szükség van,
az esetleges szállítás, mozgatás közben bekövetkezett tömörtelenség
kialakulásának esélye miatt.

- a tömörségi nyomáspróbát szivárgásellenőrző spray-el végezze.
- a készüléket a pébégáz palackkal együtt ellenőrizze!
- Kapcsolja a készülék gázszelepet OFF állásba
- Nyissa ki a palackszelepet
- Fújja le a csatlakozásokat a szivárgásellenőrzővel.
- Tömörtelenség esetén zárja el a gázcsapot, húzza meg a tömörtelen

csatlakozásokat. Ha az ismételt ellenőrzésen ismét tömörtelenséget
észlel, zárja el a palackszelept és kérje szakember segítségét.

- Tömörségi vizsgálat alatt soha ne dohányozzon!

100 cm
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Palack tároló ház

Tartó rúd

Szelepház

Gázszelep

Légbeömlő nyílás sor

égő takaró

sugárzó henger

reflektor tányér

Tisztítás

- Porfestett felületeket enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne
használjon gyúlékony vagy korrózív vegyi anyagokat.

- Használat közben égett por keletkezik az égőn és annak
környezetében. Sűrített levegővel ez jól eltávolítható.

- Tisztítást követően lehetőség szerint takarja le a használaton kívüli
készüléket.
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A

B

FF

C

E

H

F

D

G

I

Alkatrészjegyzék
A gázkészülék helytakarékossági okokból szétszerelve található a

dobozban.
Szükséges szerszámok
- csavarkulcs: 10-es és 13-as (része a csomagnak):
- kombinált fogó kb. 23 cm hosszú (nem része a csomagnak):
- közepes (w) philips kereszthornyú csavarhúzó (nem része a

csomagnak):
- szivárgásellenőrző spray (nem része a csomagnak):

A Reflektor panel 3 db
B Reflektor panel 1 db
FF Reflektro rögzítő

csavar 3 db
C Sugárzó henger 1 db
D Palack tároló 1 db
E Rúd 1 db
F Gáz tömlő 1 db
G Merevítő váz 3 db
H Talp 1 db
I Kerekek 1 szett

Csavarok, alátétek

6 db

6 db 3 db

9 db

9 db

csavar

9 db

9 db

3 db

1 db

AA

II

DD

EE HH

CC

FF

BB

GG

Reflector
távtartó

Alátét Φ8
Alátét Φ6

csillagfejű

M6 X 10

Zárt anya
Kulcs

(nem eredeti
méret)

JJ KK

Szárnyas
anya

LL

Saválló
csavar

4 dbCsavar
M8 x 16

2 db

Csavar
M6 x 30

M8 anya
2 db

M6 anya

6627 RECA 694, 1,5 kg/h 29 mbar
W21,8 x 1/14" LH - 1/4" LH

Ajánlott nyomáscsökkentő (nem tartozék)
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reflektor

Harmadik lépés

3.1. Helyezze a palacak tárolót a
vázszerkezetre.

Összeszerelés menete
Első lépés

1.1. Helyezze a 3db merevítő vázat a
talplemezre a kép alapján

1.2. A rögzítéshez használja a 3 db
M8X16-os csavart

palacktároló
Harmadik lépés

Második lépés rúd

csavar

anya

Első lépés
merevítő váz

talplemez

csavar

Második lépés

2.1. Helyezze a rudat a 3db merevítő váz
tetejére a kép alapján.

2.2. A rögzítéshez használja a 6 db
M6X30-as csavart és a 6 db M6-os
anyát.

Negyedik lépés

4.1. Vegye le a 4 db saválló csavart az
égőfejről.

4.2. Húzza át a gáztömlő szabad végét a
tartó rúdon.

4.3. Rögzítse a 4 db saválló csavarral az
égőfejet a tartó ródhoz.

Negyedik lépés

saválló csavar

Ötödik lépés

5.1. Ellenőrizze hogy a
függőleges tartórúd és az égő

megfelelően a rajz szerint áll
és minden csavar meg lett-e
húzva.

5.2. Helyezze a 3 db távtartóra a
6 db alátétet.

Hatodik lépés

6.1. Rögzítse a reflektor tányér
elemeket a sugárzó
hengerhez. 3 db szárnyas
anyával és a 3 db nagy
alátéttel.

Hetedik lépés

7.1. Emelje fel a palack tárolót a
keretre.

7.2. Csatlakoztassa a
nyomáscsökkentőt a palackra.
Ellenőrizze hogy a
nyomáscsökkentőben benne
van-e a tömítés!! Húzza meg a
nyomáscsökkentő anyát a
palackszelepen.

7.3. Helyezze be a talpra a
gázpalackot

Ötödik lépés

Hatodik lépés

Hetedik lépés

távtartó

szárnyas anya

tányér

nyomás-
csökkentő

pébégáz
palack
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Gázkészülék tulajdonságai
Mozgatható teraszfűtő gázpalacktárolóval
Ház: Porfestett vagy saválló kivitel
Gáz tömlő 1,4 m mindkét végén 1/4" bal menetel
Csak propán, bután vagy pébégáz töltetű palackkal üzemeltethető
Maximum teljesítmény: 1300 W
Maximum fogyasztás: G30: ; G31: 929g/h945 g/h
Minimum teljesítmény: 5000 W
Alkalmazható nyomáscsökkentő (nem tartozék): 30 mbar
Fúvóka méretek:

- őrlángfúvóka: 0,18 mm
- főfuvóka: 1,9 mm

Gázszelep forgató gomb

Szikráztató gomb

OFF

PIL
O

T

LOHI

Gázkészülék kikapcsolása
1. Forgassa a forgató gombot PILOT pozícióba.
2. Nyomja le, majd forgassa a gombot „OFF” pozícióba.
3. Zárja el a gázpalack szelepét.

Tárolás
1. A készülék kikapcsolását követően mindig zárja el a pébégázpalack

szelepét is.
2. Vegye le a tömlő-nyomáscsökkentőt a palackszelepről. Tegye vissza a

szelepre a műanyag vakanyát.
3. Ellenőrizze a gázszelep sértetlenségét. Ha sérülést észlel, cseréltesse ki a

palackot.
4. Soha ne tárolja a gázpalackot talajszintnél mélyebb helyiségben, vagy nem

megfelelően szellőztetett térben.

Üzemzavar okok és azok megoldása

Őrláng nem gyullad meg
- gázpalack szelep nincs nyitva.

Nyissa ki a gázpalackszelepet.

- gázpalack üres
Cserélje ki a gázpalackot

- fúvóka eltömődött (pl pók fészkelte be magát) Ez leginkább hoszabb leállás
esetén fordul elő.

Tisztítsa ki az őrláng fúvókát

- A tömlőben még levegő van ami még nem távozott.
Tartsa lenyomva a gázszelepet PILOT állásban míg

a levegő teljesen nem távozik a gáztömlőből.

- Csatlakozás nem tömör
Ellenőrizze a csatlakozásokat és

hárítsa el a tömörtelenséget

Őrláng nem marad égve
- fúvóka eltömődött (pl pók fészkelte be magát) Ez leginkább hoszabb leállás

esetén fordul elő.
Tisztítsa ki az őrláng fúvókát

- Csatlakozás nem tömör
Ellenőrizze a csatlakozásokat és

hárítsa el a tömörtelenséget
- Termoelem vagy a termomágnes elromlott

Cserélje ki a termoelemet
vagy a termomágnest

- Gáznyomás lecsökkent
Kifogyott a palack cserélje ki.

A főégő nem kapcsol be
- Gáznyomás lecsökkent

Kifogyott a palack cserélje ki
- A főégő elkoszosodott

Tisztítsa ki a főégőt.
- Az őrláng szerkezet elhajlott a főégőtől

Az őrláng szerkezetet helyezze vissza
úgy, hogy az őrláng a főégő

kilépési pontját melegítse.

Gázkészülék bekapcsolása és üzemeltetése
1. Ellenőrizze a gázkészülék külső sérülésmentességét.
2. A gázkészülék csak a Magyaroroszágon alkalmazott 11,5 kg-os

gázpalacktípusokhoz csatlakoztatható. Ellenőrizze, hogy az
alkalamazni kívánt palack fizikailag befér-e a tárolóba.

3. Vegye kézbe a gáznyomásszabályozót (nem tartozék) és a
gáztömlőt.
A gáztömlő csatlakozási mérete 1/4” bal
A gáztömlő 1/4” ballmenetes végét csavarja rá a nyomásszabályozó
szintén 1/4"-os kilépő csonkjára.

4. Ellenőrizze a gázpalackszelep zárt állapotát. Amennyiben a
gázpalack új, vegye le a szelep csonkon lévő műanyag vak anyát.
Figyelem balmenet! A vakanya az óramutató járásával megegyező

irányba forgatva távolítható el.
5. A nyomásszabályozót szerelje fel a palackszelepre. A felszerelés az

óramutató járásával ellentétes módon történik.
7. Nyissa ki a gázpalackon lévő elzárószerelvényt.

Szivárgásellenőrzővel ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.
8. majd fordítsa a Gázszelep forgató gombot PILOTNyomja le

állásba (90 fok balra).
9. Nyomja be és tartsa nyomva a készülék gázszelep

nyomógombját, majd a piezzo gyújtót többször lenyomva gyújtsa
be a készüléket. A piezzo gyújtó kattanó hangot adva képez
szikrát.
Első begyújtás esetén ez hosszabb időt is igénybe vehet, mert a
pébégáztömlőnek előbb fel kell telnie. A 30 mbar kilépőnyomás
ezt lassan tölti fel. (kb 40-60 másodpercig is eltarthat). Ismételt
begyújtás esetén ez rövidebb ideig tart.

Az őrláng megléte egy kis elcsúsztatható ablakon keresztül
ellenőrizhető.

10. Amennyiben a készülék begyulladt, tartsa nyomva még kb. 10-15
másodpercig a gázszelepet. Ennyi idő kell a termoelem
átmelegedéséhez. Ezt követően a nyomógomb elengedhető és a
készülék használható. Élvezze a meleget és a készülék halk
duruzsolását. Amennyiben a készülék elalszik, nyomja le ismét a
nyomógombot és szikráztasson újra.

11. Az őrláng megléte esetén a forgatógomb
elfordításával a készülék maximális és
csökkentett teljesítményre állítható.
- „HI” állás: maximális teljesítmény
- „LO” állás: csökkentett teljesítmény
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